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Qrder Date / No
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(Cins, Marka, Tip, Tir, Model vb,)

Sample Description(iype MarkModel ere.)

Numune Kabul Tarihi i 04,06.2014
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Date of Test
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Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi N

Number of pages of the report

Agiklamalay : Uretim kodu: 131132 Renk; gri
Remarks

Yukarida tanimlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmig olup, dlgiim
sonuglan miitgakip say falarda verilmistir,
The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the following pages.
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TEST RESULTS

235236/11 - 14

Numuneyi génderen

[stanbul Belgelendirme Miidiirliigii

Uretici firma

Unal Kablo San. ve Tic. Ltd. Sti.

Numunenin Cinsi

LIY(st)Y 2x2,5 mm? Sinyal ve Kumanda Kontrol Kablosu

Uzunlugu 50 m
Muayene/Deney Aranan Olgiilen Sonug
Temel Olgiimler
P Demetlenmis ¢iplak veya kalayli Ciplak bakir . .
Hetken bakir 2x2,5 mm? GECTI
Yalitkanin Yapisi Tekli veya ¢iftli biikiim Tekli biikiim GECTI
Yalitkan Malzeme PVC PVC GECTI
Damar Sayist 2 adet 2 adet GECTI
' Flrm.a beyani: VPE 81% ye uygun ya T ——— '

Damar Renkleri da Siyah veya gri renkli damar GECTI

o UYGUN

lizerine rakam kodlamali.

Tekli veya ¢iftli biikiim (VDE 812 VDE 812 Madde 2’ye
Damar Biikiimii Madde 2’ye uygun) olmalidir. UYGUN GECTI
Koruyucu Sargi ve Metal | Orgiilii kablolarda yiizde kaplama en | Orgii yiizde kaplamast: o
Ekran az %50 olmahdir. Koruyucu metal % --

ekranli kablolarda ise an az 20 pm Koruyucu metal

kalinhiginda plastik kapli metal ekran | ekranin: UYGULANMAZ

kullanilmalr ; kablo tizerine helisel | Kalinhgt: 23 um.

olarak sartlmali ve %100 kapama Kapamast: % 100

yapmalidir. Sarilma sekli: helisel
Kilif Yapisi VAOE 512 madde<.4'ye nygun Hata goriilmedi. GECTI

hatasiz olmali
Kilif Malzeme PVC PVC GECTi
isaretlerin Dayaniklilig Dagilma olmamali Dagilma goriilmedi GECTI
Isaretleme Araligs Max: 1000 mm 177 mm GECTI

Boyut Olgiimleri

Damar Renkleri Kahve | Beyaz Sonug¢
Yalitkan Et Kalinlig 0,5 mm (En az) 0,55 0,53 CECTI
Damar Capi1 3,20 mm (En ¢ok) 3,19 | 3,19 GECTI
Sargili Damar Capt1
(Sadece LIYCY, LIYC, |
YVC, YVO tiplerine PEGULANMAZ
uygulanir)
16.10.05.04 ~UBM-03-BK-022:2006 foy Rev:01
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MUAYENE - DENEY SONUCLARI  TEST RESULYS
LBM - 03 - BK ~ 022: 2006
F Big Kilif Et Kalmlifi 1,4 mm (Ln s,anx) 1,26 GE@‘FI
I  Mekanik ve isisal Ozollikler ' o -
ﬁlqt!ssn ‘
. _ Kolayca
[letkenin Lehimlenme Ozelligi | Kolay lehimlenebilmelidir lehimlenebildigi GECTI
| périildii,
Yahitkan
Yalmmm mekanik bzelliklerl, Cekme dayanmi (N/mm?), Kopma uzamasi (‘/o)
Damm wnklarl Kahve | Beyaz Honug
Yaglandimadan Snge min IQ N/mm’ 1,84 | 11,88 GEETI
i, % 150 282 | 285 GRETI
Yaslandimadan sonra min 10 Nimm 11,78 | 11,86 wgﬂ*i
S g - S R
7 gl (8042)°C min, % 150 287 282 (iE@Ti
max. % £20 (kopina) -1 0 &ELTI
max, % 20 (uzama) 2 -1 635‘(3’1‘1
g‘gﬂﬁ ?ggﬁ;;‘f?ﬁ‘ : max, 2.0 mg/om? 0,1618 | 0,1917 GRETI
' Yaglandirmaya kenan yalitkan
Sasaidat P _ numuneler istenen sigaklikta
éi'fﬁﬁfﬁf?%ﬂ%?mm) 40 dakika bekledikten sonra o UYGULANMAZ
t{ blering uygulani) l venk kontedliinde renklerde bir o
P YBula hozulma veya akma
géiviilmemelidir,_ ‘ v .
;?::ﬁrggyfgf”ég e Yalitkanm tizerinde
o yam cok i AELU Y gLl " % 7 T 2 G
If::’a‘;%f:?‘;g Yalitkan tizerinde gatlama Qﬂgﬁi:;%:’_e}weﬁ};;é‘“ﬁ GRETI
1 T veya soyulma givlilmemeli Bl gerthian,
Lehimlemede Yalitkanin | —— "
Dayanim (Sadeee YV- YVO- 5;%?1‘1 Hgié:i‘:’ biluiilme kriterde Er— UVYGULANMAZ
¥V tiplerine uygulanu) RRURLRIR,
Emmgr u,uklm Kahw ﬁeya& | o ﬁgggggg
% T ~ x PR SRS B AN TSR PR R T (s S
Ylilss@k mknm Basing Adulik: (N) W,,‘ I6 Lid GueTl
I
A SRTULN "‘"-‘c-}\\
(o' AN
i 9 fay Bevill J M
AR 8y owD
N \ \ 1; N3
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TEST RESULTS

238230 L4k« A4

Mandren ¢apt: 15 mm
Sarim sayist: 6

Yalitim {izerinde

(Sadece LIY tipine uygulanir)

olmamalidir,

i?%;d;tjxci?l’n1at Testi Yalitiovd davuitnd sojzllg:;a almadig GECTI
ST olmamalidir. gorulal
Renk Ring Kontrolu Agirhik: 500 g asilarak diger
(Sadece YV-YVO-YVC ve ucu bir yere tutturulur, Makara | <eeee- UYGULANMAZ
LIY tiplerine uygulanir) 10 em genliginde 20000 kez
Dig Kl
Dig kalifin mekanik dzellikleri; Cekme dayanimi (N/mm? ), Kopma uzamasi (%)
min 10 N/mm?2 16,88 N/mm 2 GECTI
Yaglandirmadan énce : - ,
min. % 150 % 218 GECTI
Vaslandinaadan sonra min 10 N/mm ? 17,01 N/mm 2 GECTI
8]
7 glin (80+2) °C min, % 150 %227 GECTI
max. % +20 (kopma) 1 GECTI
Degisme : - » :
max. % 20 (uzama) 4 GECTI
Yaglandirmaya konan yalitkan
Isida Renk Denetimi (Kilif) numuneler istenen sicaklikta
(Sadece YV, YVO, LIYCY, 40 dakika bekledikten sonra Bozulma veya akma GECTI
LIYDY, LIYY, LIY(S1)Y ve renk kontrliinde renklerde bir goriillmedi, s e
LIY (St)CY tiplerine uygulanir) | bozulma veya akma
goritlmemelidir. 7
; It./]andren 1% mm Kilif tizerinde ¢atlama
Ist goku deneyi Sarim sayta1: 4 veya soyulma olmadigi GECTI
I b (150+2) °C Kilif tizerinde gatlama veya U BOYILIUR OiuIRciy TR
o s goriildii,
L __| soyulma gdriilmemeli o ]
Yitksek Sicaklikta Basing 4h, | , . .
, ’ Agirhik:2,69 N —

Wi Q 2 (i) ™ alt &l
(8022)°C Ezilme: % 50 Max %29 GECTI
Sogukta sarma testi: Mandren capt: 35 mm Kilif tizerinde gatlama _
-(154:2) °C, Sarim sa ?S|p2 veya soyulma olmadii GECTI
¢ < 12,5 mm il goriildii
Yanmaya karg1 Dayanum Kabloyu aleve maruz birakma Li: 380 mm

silresi: 60 sn GECTI
Metod: TS EN 60332-1-2 (L= 50 mm ve L,<540 mm ) L2: 516 mm
Bitmis Kablo
O S VDE 812 madded.2.Z verilen
Bitkme Ozelligi gizelgeye gbre mekanik hasar |  eeeee- UYGULANMAZ

16.10,05.04 ~UBM-03-BK-022:2006 foy Rev:01
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MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS
UBM - 03 ~ BK - 022: 2006
Numunenin tutugmasindan pH 23,5 e
artays gikan asidik (korozit) UVGULANMAZ
gazlar igin deney Hetkenlik < 100 ps/em - . N
Duman Yogunlugu Igik gegirgenlik 2 % 60 Yo »- UYGULANMAZ
Halojen Asit Gaz e Y - e
Miktar(yalitkan) | max. 5 n»lg/g (-A:O,S) ) --111g/g U?GULANMA&
;:lil%'e“ Asit Gaz Miktari( dig max. § mg/g (%0,5) =g/ U¥GULANMAZ
Elektriksel
Gerilim Deneyi ( 10 m ) Sicaklik; (204 3) °C
(Not: YV ve LIY tiplevi metal | AC; 2500¥; 8iiresi: 1 dk. Delinme olmadifi BECTI
silindire sarilarak tzel Sartiandiema siivesi: 24 h gariildii i
sartlandirma siireei ile) Delinme olmamali (havada)
10 giin (60+5)°C
DC gerilim dayanum (5 m): DC gerilim: 110V alaﬁiil;&zl;ilkaé;?leri GECTi
(Na ClI - arant % 1) Mekaniksel ve elektriksel sagladif goruldi o
degerleri saglamalidir, 2 8
Damar renkleri Kahve | Beyaz Sonug
_ P Sicaklik: 20°C _ : —_
iletkenlik Direnci max : 7,980/ km, 7,96 | 7,78 GECTI
Yalitkanhik Direnci (10 m) DC gerilim: 500 V . o S
Suda 2045 °C Min: 200 Mohm x km 28 0 L
PIVASAYA ARZ
isaretlemelerde en az agagidaki
bilgiler kolayca okunacak ve
silinmeyecek gekilde yazilmig
elmalidis, Feneetlomant .
Dig Kalif igaretlemesi - Fivmanm ticari invani veya é;::;;tlfﬂgg:{g{;}e gun GECTY
teseilli markasi, Piligu 8 ’
- Tipini belirten isaret ve
semboller (Ornek:
LIY(8TCY 50x0,2 mm?)
A REREN
;\:\" /A:‘l;,l Uy, x—:
16.10.03.04 ~UBM-03-BK-022: 2006 foy Rev:0l m [T )
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Diger Isaretlemeler

Kablo kangali yada makaras

ilzerinde, en az asagida bilgi
ve igaretleri gisteren etiket
bulunmalidur:

- Firmanin ticari tinvani ve
adresi veya kisa adi ve adresi
veya tescilli markasi,

- Tipini belirten igaret ve
semboller (Ornek::
LI¥(ST)CY 50x0,2 mm?* ) ve
kablo boyu (m) olmahdir

isaretlemenin uygun
oldugu goriildi,

GECTI

SONUC

TSEK Marka Miirvacaats amamyla laboratuarimiza goénderilen UNIFLEX marka, LIY(0Y 232,8mm? tipi
kablo numunesi tizerinde UBM - 03 - BK- 022 Belgelenditme Kriteri’ne gbive yapilan muayene ve
deneylerden OLUMLU sonug alinmigtir,

16.10.05.04 ~-UBM-03-BK-022:2006 foy Rev:0]
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